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ESTIMATION OF POWER PLANT SUPERHEATER HEADER STRESS-STRAIN 
STATE UNDER OPERATION CONDITIONS 
Методом скінченних елементів досліджували напружено-деформований стан 
(НДС) колектора пароперегрівника (рис. 1) (товстостінний циліндр з радіальними отво-
рами), що працює за внутрішнього тиску 15,5 МПа та перепаду зовнішньої і 
внутрішньої температури. В повномасштабну тривимірну скінченноелементну модель 
закладали фізико-механічні властивості жаростійкої низьколегованої сталі 12Х1МФ за 
температур 20÷600 
о
С [1]. З урахуванням симетрії моделювали лише сегмент колекто-
ра. До торця циліндра вздовж осі Y (див. рис. 1) прикладали розтягувальні навантажен-








Рис. 1. Розподіл нормальних напружень в моделі колектора пароперегрівника за 
внутрішнього тиску 15,5 МПа. Температура внутрішньої поверхні 530 
о
С, 




До внутрішньої поверхні циліндра та отворів (які в моделі вважали заглушени-
ми) прикладали тиск 15,5 МПа, що відповідав робочому тиску пари. Температуру на 
внутрішній та зовнішній стінках циліндра змінювали. 
Критичні напруження виникають у ділянках між радіальними отворами колек-
тора пароперегрівника [2]. 
Встановлено, що НДС колектора пароперегрівника в дослідженому діапазоні 
температур визначається лише різницею між зовнішньою та внутрішньою температу-
рою і не залежить від їх абсолютних значень. Максимальні напруження σY по лініях 
вздовж осей „central” і „surface” найбільші за умов, коли температура внутрішньої 
поверхні циліндра нижча від температури зовнішньої поверхні (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл  напружень Y  по лініях: а) „surface” і  б) „central”  (рис.1) за 
сталої температури зовнішньої поверхні 600 
о
С та змінних температур внутрішньої 
поверхні:  — 600 
о
С;  — 590 
о
С;  — 570 
о
С;  — 550 
о
С; 
  530 
о




Проведено скінченноелементний аналіз НДС та отримані криві розподілу 
інтенсивності напружень та осьових напружень в критичних ділянках колектора 
пароперегрівника ТЕС (сталь 12Х1МФ), з урахуванням внутрішнього тиску та розмаху 
перепаду зовнішньої і внутрішньої температури. 
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